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SVENSKA 
1 Introduktion 
I detta häfte finner du anvisningar för installation av din EnergyHub 
Wall. Se till att läsa instruktionen noggrant för att undvika onödiga 
fel. 

1.1 Ingående artiklar 

Artikel Antal 

Väggmonterat skåp  1 

EnergyHub XL -module 21/28 kW 1 

AC kontakt 1 

DC kontakt 1 

Strömtransformator (CT) kit 160A 1 

CT-adapter 1 

Kondensatorbox 1 

M6x12 skruv 6 

M6 burmutter 6 

Tumskruv 4 

Installationsmanual 1 

Driftstartsguide 1 

Installationsprotokoll 1 

Garantihäfte 1 

 

1.2 Varningar och förbehåll 
UPPMANING! Läs igenom hela installationsmanualen innan du 
påbörjar arbetet. 

UPPMANING! Använd endast denna produkt enligt angivna 
instruktioner för att undvika eventuella faror. 

VARNING! EnergyHub Wall får inte öppnas av obehörig personal. 
Kontakta återförsäljare vid behov av service.  

VARNING! Den elektriska installationen skall utföras av behörig 
installatör och i enlighet med gällande elektrisk standard och 
säkerhetsföreskrifter. 

VARNING! Du får ej ansluta enheter till likspänningsnätet när det 
är spänningssatt. 

VARNING! Risk för elektrisk stöt och ljusbåge om produkten inte 
hanteras i enlighet med manualens instruktioner. 

VARNING! Använd inte produkten om du misstänker skada eller 
lösa föremål inuti  produkten. Låt den inspekteras av kvalificerad 
personal före användning. 

VARNING! Använd inte produkten om hela eller del av kapslingen 
är borta, till exempel vid reparation, rör inte utsatta delar.  

NOTERA! Garantin gäller ej om produkten modifierats eller inte 
installeras i enlighet med denna manual. 

 

 

1.3 Förklaringar av säkerhetsaviseringar 

 

 

 

 

1.4 Dimensioner 
Alla mått är i millimeter om inte annat anges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blixtsymbolen i en liksidig triangel varnar för farlig 
elektrisk spänning. 

 

Utropstecknet i en liksidig triangel är avsedd att 
varna användaren om att vårdslöshet av denna 
information kan vara livshotande! 
  

 

Utropstecknet i en cirkel är avsett att informera 
användaren om att försummelse av denna 
information kan vara förknippad med kroppsskada 
och / eller skada på produkten. 
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1.5 Komponenter 

 

1. EnergyHub XL-modul 21/28 kW 
2. Displayenhet 
3. Kondensatorbox 
4. CT-adapter 
5. Kabelgenomföringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Anslutningar 
EnergyHub XL- module : 

 

1. Strömtransformator (CT) 
2. AUX relä, används EJ 
3. D-SUB (CAN), används EJ 
4. Återställningsknapp  
5. Ethernet (ETH) används EJ 
6. Kabelingång för displayenhet 
7. DC nanogrid, 4-polig 
8. AC nät, 5-polig 

 

Displayenhet: 

 

1. Nätverksanslutning 
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2 Installation 
Installationsavsnittet kommer att ta dig genom hela processen steg 
för steg för hur du ska installera en EnergyHub Wall.  

NOTERA! Ferroamp tar inte ansvar för skador som åsamkas 
produkten på grund av felaktig eller vårdslös installation.  

NOTERA! Ferroamp rekommenderar att ändhylsor används för 
samtliga anslutningar med mångtrådiga ledare.  

 

 

2.1 Nödvändiga verktyg 
¶ Skruvmejslar: 

o Torx - 30  
o Torx - 20 
o Spår - 1x5 mm 

¶ Kabelskalare och kabelsax (1 ɝ 10 mm²) 

2.2 Placering 
NOTERA! Ferroamp ansvarar ej för installationer som inte uppfyller 
nedan listade kriterier. 

Se till att platsen du väljer för installation uppfyller följande 
kriterier: 
¶ Inomhusmiljö med skydd från direkt solljus och regn 
¶ Utrymmet är väl ventilerat (om EnergyHub Wall placeras 

i ett skåp eller liknande inneslutning måste mekanisk 
ventilation finnas för att säkerställa tillräcklig 
värmeavledning) 

¶ Omgivningstemperaturen får inte understiga 0 °C och 
inte överstiga 45 °C 

¶ Miljön ska vara icke-kondenserande, den relativa 
luftfuktighet en skall vara under 95% 

¶ Det måste minst vara 50 mm fritt utrymme under skåpet 
för att säkerställa tillräcklig kylning 

¶ Se till att ha ledigt utrymme runt skåpet i enligt följande 
figurer: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ Arbeta inte ensam. I en nödsituation kan en 
annans närvaro vara nödvändig! 

¶ Elinstallationen måste uppfylla nationella / 
lokala lagar och förordningar, lämpliga 
standarder och tillämpliga krav från erkända 
organisationer. 

 

¶ Den elektriska installationen skall utföras av 
behörig installatör och i enlighet med 
gällande elektrisk standard och 
säkerhetsföreskrifter  

¶ Se till att placeringen av EnergyHub Walll 
aldrig utgör ett hinder för nödutrymning, i 
enlighet med nationell och lokal lagstiftning. 
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1. EnergyHub Wall kan monteras upp på två sätt: 
A. Stående: Justera skåpsfötterna till önskad höjd 

och säkra skåpet mot väggen genom att skruva 
fast skåpet mot väggen genom nedan 
markerade hål. 

B. Vägghängd: Använd nedan markerade hål och 
fäst skåpet på väggen. Fästanordning måste 
kunna bär minst 60 kg.  

 

 

2.3 Montera EnergyHub XL-modul 
1. Skruva lös följande 6 skruvar och ta bort täckplåten. 

 

2. Lyft in EnergyHub XL-modulen se till att ha AC och DC 
kontakterna till vänster (texten på framsidan av XL-modulen 
ska vara läsbar när man står framför skåpet). 

3. Fäst EnergyHub XL-modulen med fyra av de medföljande 
M6x12 bultarna.  

4. Skruva tillbaka täckplåten 

 
5. Fäst displayenheten med de resterande två M6x12 bultarna 

enligt figur nedan. 
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2.4 Anslutning till elcentral  
NOTERA! För att beräkna korrekt kabeldimension, använd 
Ferroamps kabelkalkylator som finns tillgänglig på 
www.ferroamp.se under supportfliken. 

Anslut EnergyHub Wall till byggnadens elcentral enligt figur 
nedan. Avsäkra med B40 säkringar. 

 

(1) Huvudsäkring, (2) Huvudbrytare, (3) Elcentral, (4) Säkring för 
EnergyHub och (5) Brytare för EnergyHub 

 

2.5 AC-kontakt 
Skala av 14 mm från ledarna, fäst ändhylsor, sätt i rätt position 
enligt bilden nedan och dra åt med 1.8 Nm.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 DC-kontakt (likspänningsnät) 
NOTERA! Om systemet inte kommer att ha ett likspänningsnät kan 
du hoppa över detta avsnitt (t ex om systemet endast ska användas 
för fasbalansering och mätning/datainsamling). 

NOTERA! Kabeln för likspänningsnätet behöver inte ha en M-
ledare om det inte ska vara en Powershare installation (Ett 
sammankopplat likspänningsnät mellan EnergyHubar).  

Skala av 14 mm från ledarna, fäst ändhylsor, sätt i rätt position 
enligt bilden nedan och dra åt med 1.8 Nm. 

 

 

2.7 Kabelanslutningar 

 

1. Anslut AC-kontakten till  EnergyHub XL - module. 
2. Placera kondensatorboxen i botten av skåpet och anslut 

tillhörande DC-kontakt till  EnergyHub XL -module. 
3. Anslut likspänningskabeln till kondensatorboxen.  

 

 

 

 

 

¶ Se till att faserna från AC-nätet kopplas in på 
rätt positioner i kontakten.  

¶ Det rekommenderas att sätta en extern 
arbetsbrytare på inkommande AC-kabel för 
att enkelt kunna stänga av systemet. 

 

¶ Se till att likspänningsnätet är inkopplat på 
rätt positioner i kontakten. 

¶ Om det är ett Powershare-system 
rekommenderas det att sätta en extern 
brytare på likspänningsnätet. 

 

http://www.ferroamp.se/





















